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SWIADECTWO
N[r OS/168/C[]E l21

potwierdzajQc , że z

kotły vyodne Ępu
Kamen 20 Pellet Kompakt i Kamen 25 Pellet Kompakt

o nominalnej mocy cieplnej2D i 25 kW,
z automatyczrym podawaniem paliwa stałego, opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet) Ępu Cl

produkowane przez:

Zakład Ślusa rsko-Kotla rski 'KAMEN'' Janusz Kamenczak
4a2 C Pustków,39-205 Pustków

badane zgodnie z wymaganiami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Świadectwo wydano w oparciu o wyniki badń laboratoryjnych wykonanych przez:
Laboratorium Badań Kotłów iUrządzeńGtzewczychw Łodzi, ul. Dostawcza 1

- podane w sprawozdaniazbadńnr 173118-LG i174|L8-LG.

Świadectwo jest waZne pod warunkiem, że producent nie wprowadza żadnyń zrnian techniczrych
w produkowanym arządzeńu w stosunku do wządzeń poddanych badaniom, bez ich wcześniejszego
uzgodnienia z Lńoratorium, które wydało świadectwo.

okres ważności świadectwa
od 06.202I do 06.2024

kierownik Laboratorium
Laboratorium Badań Kotłów i lJrządzęn

l1{ TYTUT Ell RGETYKI
lnstytut Badawczy

zaklad Badań
U | łąlreń Energetycznych CUE
93-231 Łódż, ul. Dostawcza 1

tel, 42 640.08-21

Łódź; dnia a!.06.202I r.

Kierownik Zal<ładu
Zakład B adan U r ządzeń Ene r gęty czny ch
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Kotły wodne typu Kamen 20 Pellet Kompakt i Kamen 25 Pellet Kompakt
o nominalnej mocy cieplnej 20 i 25 kW,

z automaty czny m podawaniem paliwa stałe go,
opalane biomasą w postaci sprasowanej (pelet) typu Cl

badane zgodnie zv,lymagańami PN-EN 303-5:2012 spełniają wymagania 5 klasy.

Parametr Miano
Uryskana wartość

Wymagania
normy

Kamen 20
Pellet

Kompakt

Kamen 25
Pellet

Kompakt
Paliwo pelet

Moc cieplna kW 19,2 6r0** 24r5 7 rl** (100+8)7o QN***

Sprawność ą oń 90,2 88r6** 89,1 87,,4**
> 88o3 - 2a k Vxxx

> 88o4 - 25 klvxxx

N

Ń
.lr!
a.-
AE-

Fc

Co
mg/m3

59 307 ** 106 403,* < 500

NO* l61 165** 159 17 6** bez wymagań

oGC 6 9*, 6 9** ś20

Pył l7 18** l6 21** < 40*
') w przeliczeniu na l 0%o udziału tlenu w spalinach suchych
"-) dołczy obciayżenia obnizonego < 30% nominalnej mocy cieplnej
**') dołczy tylko mocy nominalnej
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