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LABoRAToRIUM BADAŃ KoTŁÓW 1 gę!ĄDZEŃ GRzEWczYG}l
l 93-23lŁódź,ul. Dostawcza l,te1,42640082l

ZAŚ WIADCZENIE ED l 9 19 l 2I
Kocioł wodny typu Kamen Pellet Kompakt LaX12

o nominalnej mocy cieplnej 12 kW
z automatycznym poda\ilaniem paliwa, opalany biomasą w postaci spra§owanej (pelet)

prodŃowany przez:

Zalrdrad Ślusa rsko-Kotla rski ''KAMEN' Ja nusz Kamenczak
Pustków 402C, 39 -205 Pustków

spehria wymogi doĘczące ekoprojektu (ecodesigrr) określone Rozporządzeniem Komisji (lE) 20l5l1189
z dnia2B kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyreĘwy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009ll25/WE

w odniesieniu do wymogów doĘczących ekopĄektu dla kotłów na paliwa stałe,

+ Pomiary zużycia energii elektrycmej wykonało Laboratorium Badń Kotłów, Turbin, Urządzęń Grzrwczych i Odpylających oraz Emisji Ęłowo -
Gazowej.
ZŃwiadczenie wydano na podstawie wyników badń laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 56|2I-LG.
Badania wykonano zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012.
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Parametr Symbol Wartość Jednostka Wymogi ekoprojektu

Sezonowa efektywnośó energetyczna
ogrzewania pom ięszczęh n, 79

) 75 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej ś 20 kW
ż 77 dla kotłów o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
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EEI: 6 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 ś20 ś 500 < 200
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