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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH
mCUE®R 93-231 Lodz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/983/21
Kociol wodny typu Kamen Pellet MAX 75

o nominalnej mocy cieplnej 75 kW
z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet)
produkowany przez:
Zaklad Slusarsko-Kotlarski ,,KAMEN?” Janusz Kamenczak
Pustkow 402C, 39-205 Pustkow

spefnia wymogi dotyczgce ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogo6w dotyczacych ekoprojektu dla kottéw na paliwa state.

‘ Parametr Symbol | Warto§¢ | Jednostka Wymogi ekoprojektu ;
T
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 79 % > 75 dla kottoéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
|
Parametr Parametr Parametr
Wytwt.lrzane ciepto Sprawnodé uzytkowa Zuzycie energii elektryiznej na Emisje qotyczque SEZONowego ogrzewania
uzytkowe potrzeby wiasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy przy 30% przy przy 30% przy przy 30% czastki organiczne flefick el
znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej | znamionowej w trybie stale zwiazki wedla ey
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM gazowe C¢§) NO.
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej OGC *
2
E Pn Pp n p elmax elmin Psp Espva | Esoce | Esco | Esnox
5]
3
§ 70,2 21,9 83,3 82,6 0,102 0,047 0,005 17 6 236 151
£ 1
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m® | mg/m3 | mg/m?
3
= |
EEI =116 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottéw, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pytowo -

Gazowe;j.
Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikow badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 121/21-LG.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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LABORATORIUM BADAN KOTLOW | URZADZEN GRZEWCZYCH

93-231 L.6dz, ul. Dostawcza 1 , tel. 42 64 00 821

ZASWIADCZENIE ED/993/21
Kociol wodny typu Kamen Pellet MAX 100

o nominalnej mocy cieplnej 100 kW

z automatycznym podawaniem paliwa, opalany biomasa w postaci sprasowanej (pelet)

produkowany przez:

Zaklad Slusarsko-Kotlarski ,,KAMEN” Janusz Kamenczak
Pustkow 402C, 39-205 Pustkow

spelnia wymogi dotyczace ekoprojektu (ecodesign) okreslone Rozporzadzeniem Komisji (UE) 2015/1189
z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
w odniesieniu do wymogoéw dotyczacych ekoprojektu dla kotléw na paliwa stafe.

Parametr Symbol " Warto$é | Jednostka | Wymogi ekoprojektu
Sezonowa efektywnos¢ energetyczna 81 % > 75 dla kottéw o nominalnej mocy grzewczej < 20 kW
ogrzewania pomieszczen s > 77 dla kottow o nominalnej mocy grzewczej > 20 kW
Parametr Parametr Parametr
Wytwgrzane ciepto Sprawnosé uzytkowa Zuzycie energii elektryiznej na Emisje QOtyczage SEZONOWEEO ogrzewaria
uzytkowe potrzeby wlasne pomieszczen dla paliwa zalecanego
przy | przy30% przy | przy30% przy | przy30% . czastki organiczne | ooy tlenki
ZNnamionowej | Znamionowej | znamionowe) | Znamionowej | Znamionowej Znamionowej w tryble stale | ZWlaZ.kl weela azotu
mocy mocy mocy mocy mocy mocy czuwania PM | gazowe g(g) NO
cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej cieplnej 0GC *
2
£ Py Py T p elmax elmin Psp Espv | Esoce | Esco | Esnox
2
§ 93,7 28,2 85,6 83,9 0,130 0,060 0,005 20 05 356 194
- :g
£ kW kW % % kW kW kW | mg/m® | mg/m* mg/m® | mg/m?
2 | i
EEI =119 (A+) Wymogi ekoprojektu: <40 <20 | <500 | <200

* Pomiary zuzycia energii elektrycznej wykonato Laboratorium Badan Kottow, Turbin, Urzadzen Grzewczych i Odpylajacych oraz Emisji Pytowo -

Gazowe;j.

Zaswiadczenie wydano na podstawie wynikoéw badan laboratoryjnych podanych w sprawozdaniu nr 131/21-LG.
Badania wykonano zgodnie z norma PN-EN 303-5:2012.
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